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INVITACION A COTIZAR No. 124 - 2019 S.NTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS DIFERENTE UNIDADES QUE
COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., LA CUAL INCLUYE LOS CONSUMIBLES NECESARIQS A FIN DE
GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

Unidad de Consumo
item Nombre / Descripcién medida Cantidad Promedio Especificacion Técnica
Mensual
Ver anexo No. 1
L - o * Las rutinas de mantenimiento deben ser segin
Mantenimiento preventivo a plantas eléctricas y/ grupos P ] -
o - ) especificacién de fabricante, no obstante se sugiere la
eléctrogenos de las diferentes Unidades que componen la X . R
1 Unidad 22 N/A rutina que se describe en el anexo No. 2.

Subred Integrada De Servicios de Salud Norte E.S.E ., como

se describe en el anexo No. 1. « e s . .
Como recomendacidn técnica la primera vista de

mantenimiento de los equipos electrégenos se debe basar
como la visita semestral (ver anexo 2}

Consumibles para el mantenimiento preventivoy los i , i .
2 . Unidad Global N/A Segun especificacion técnica de fabricante.
cuales se encuentran relacionados en el anexo No. 2.

Repuesto para mantenimiento preventivo: ) , PR
3 o, Unidad 16 N/A Segun especificacién técnica del motor.
eCorreas de distribucion.

Mantenimiento correctivo de las plantas eléctricas como Este mantenimiento se basa en la dltima rutina de

4 R Unidad 7 N/A o R . X
se describe en el anexo No. 3. mantenimiento que se ejecutd en los equipos.

PUBLICACION APERTURA PROCESO DE SELECCION 4/09/2019

Fecha: 06/09/2019

Hora: ALAS 8:00 AM

Lugar: USS SIMON BOLIVAR - CALLE 165 No 7 - 06 PISO 1.
Contacto: ING. MACEDONIO HERNANDEZ - 3012110342

VISITA TECNICA

Fecha: 11/09/2019
CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS Hora: HASTA LAS 3:00 PM
Lugar: USS CHAPINERO - CALLE 66 No 15 - 41 - PISO 1 CORRESPONDENCIA

Fecha: 11/09/2018
APERTURA DE PROPUESTAS PRESENTADAS Hora: 3:10 PM
Lugar: USS CHAPINERO - CALLE 66 No 15 - 41 - PISO 3 OFICINA DE COMPRAS

i
JEVALUACION CRITERIOS JURIDICOS, SARLAFT, TECNICOS ¥
' ’ ENTRE EL 11/09/2018 Y EL 16/09/2019

ECONOMICOS

PUBLICACION DE LAS EVALUACIONES 16/09/2019

OBSERVACIONES Y/O SUBSANACIONES A LAS EVALUACIONES 17/09/2019 HASTA LAS 2:00 PM

RESPUESTA A OBSERVACIONES Y/O SUBSANACIONES 18/09/2019

FECHA DE REMISION COMUNICADO ACEPTACION DE PROPUESTA DENTRO DE LOS (3) TRES DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LAS EVALUACIONES.

JURIDICOS:

. ROTULACION DE LOS SOBRES DE PRESENTACION {MODELO ANEXO No. 4 ENTREGADO POR LA SUBRED)

. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (MODELO ANEXO No. 5 ENTREGADO POR LA SUBRED)

. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES {(MODELO ANEXO No. 6 ENTREGADO POR LA SUBRED)}

. COMPROMISO ANTICORRUPCION {MODELO ANEXO No. 7 ENTREGADO POR LA SUBRED}

. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL / MATRICULA MERCANTIL (EXPEDICION NO MAYOR A TREINTA {30) DIAS)
. FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

. FOTOCOPIA DEL REGISTRO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA - RIT

. FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL AMPLIADA AL 150%

. FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL REPRESENTANTE LEGAL {OPCIONAL)

. CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A 30 DIAS
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11. CERTIFICADO ANTECEDENTES - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS
12. CERTIFICADO ANTECEDENTES - PERSONERIA DE BOGOTA D.C., DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS
13. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES - POLICIA NACIONAL, DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS
14, CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - POLICIA NACIONAL, DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS
14. CERTIFICACION BANCARIA
SARLAFT
AP-GF-F-23-02 FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - EMPRESA; EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA No. 009 -
2016 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD {ANEXO No. 8 ENTREGADO POR LA SUBRED).
) ESTADOS FINANCIEROS DEL ULTIMO PERIODO DISPONIBLE, EXPEDIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES, CERTIFICADOS Y/0 DICTAMINADOS SEGUN SEA EL
" CASO.
3. FOTOCOPIA DECLARACION DE RENTA DEL ULTIMO PERIODO GRAVABLE DECLARADO.
NOTA: SE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD, NO DEJAR ESPACIOS EN BLANCO, EN ESE CASO DE QUE NO APLIQUE DILIGENCIAR (N/A).
Si REQUIERE APODERADO, ADJUNTAR PODER DEBIDAMENTE FIRMADO CON RECONOCIMIENTO ANTE NOTARIO PUBLICO.
TECNICOS:
1. GARANTIA MINIMA DE UN ANO, MEDIANTE CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

1.

EXPERIENCIA DE CONTRATACION CON EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO DE MINIMO 5 AROS, REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE GRUPOS Y/0 EQUIPOS ELECTROGENOS,
" MEDIANTE COPIA DE CONTRATOS SUSCRITOS CON OTRAS EMPRESAS CON MONTO IGUAL Y/O SUPERIOR AL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN LA INVITACION A COTIZAR.

ECONOMICOS:
PRESENTAR PROPUESTA ECONOMICA EN DONDE SE ESPECIFIQUE EL VALOR UNITARIO, IVA (S APLICA), VALOR UNITARIO TOTAL Y VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA. TENIENDO
1. EN CUENTA LA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR TAL CUAL SE DESCRIBE EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE INVITACION. (ANEXO No. 9 ENTREGADO
POR LA SUBRED).
2. LA PROPUESTA DEBERA CONTENER LA FORMA DE PAGO A 90 DIAS.
3. EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA NO PODRA SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO.

. ITERIOS DE EVALL ,k
CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. SU RESULTADO SERA HABILITADO O NO HABILITADO.

SE EVALUARAN LAS PROPUESTAS QUE ESTEN HABILITADAS JURIDICA, SARLAFT Y TECNICAMENTE.

SE EVALUARA QUE LA PROPUESTA ESPECIFIQUE EL VALOR UNITARIOQ, IVA (St APLICA) VALOR UNITARIO TOTAL Y VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA.
(ANEXO No. 9 ENTREGADO POR LA SUBRED).

LA PROPUESTA DEBERA CONTENER LA FORMA DE PAGO A 90 DIAS.

LA PROPUESTA NO PODRA SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTA INVITACION.

SE ACEPTARA LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA INSTITUCION Y QUE CUMPLA CON TODOS LOS CRITERIOS DE EVALUACION.

EN CASO DE PRESENTARSE EMPATE COMO RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DESARROLLADAS A LAS PROPUESTAS PARTICIPANTES, ESTE SE
RESOLVERA TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y ORDEN:

1. SE TENDRA EN CUENTA EL OFERENTE QUE SOPORTE EL CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 22-2018 EMITIDA POR LA ALCALDIA DE BOGOTA.

2. LA PROPUESTA RADICADA EN PRIMER LUGAR Y QUE SE ENCUENTRE HABILITADA.

57.424.829 1675

MANTENIMIENTO ESE 26/08/2019

NOVENTA (90) DiAS CALENDARIO, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA
JUNTO CON EL CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE

DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS
POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

{12) DOCE MESES

EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

A) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, INDEPENDIENTE DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL QUE SE PACTE EN EL CONTRATO. SU CUANTIA CORRESPONDERA A LA QUE EN
CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRA SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO {10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y UNA DURACION IGUAL A LA DEL
PLAZO MAXIMO PREVISTO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.

B) DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: PARA PRECAVER LOS EVENTOS EN QUE INCURRA EN EL NO PAGO DE LAS
OBLIGACIONES LABORALES RESPECTO DE LOS TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA EJECUCION DEL RESPECTIVO CONTRATO. SU CUANTIA NO PODRA
SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERA DE TRES (3) AROS.

C) DE LA PROVISION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS: PARA PREVENIR EL INCUMPLIMIENTO DE LA
PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS O BIENES ADQUIRIDOS, SU CUANTIA NO SERA INFERIOR AL 5% DEL VALOR
ESTIMADO DE LOS REPUESTOS O DEL VALOR DEL CONTRATO Y SU PLAZO SERA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO O UN (1) ANO DESDE LA
ENTREGA DEL REPUESTO O ACCESORIO.

GENERALES:




1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL
SUPERVISOR DEL MISMO.

3. MANTENER DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA .
EN TERMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERISTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.

4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, ELACTA DE INICIO DE EJECUCION Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS .

5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES,
INGRESO AL ALMACEN Y CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL,
REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCION FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO,
LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACION.

7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE £.5.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCION DEL
CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACION, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA
GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO.

8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS S PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD
INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, £N EL MARCO DE OPERACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
UNICO DE HABILITACION, AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA UNICO DE ACREDITACION Y SISTEMA DE INFORMACION.

9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS.

10. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

ESPECIFICAS

1. REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS Y/O GRUPQOS ELECTROGENOS EL CUAL INCLUYE;
MOTOR, GENERADOR, TRANSFERENCIA. LAS CUALES PERTENECEN A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE £.5.E., DE FORMA
INTEGRAL EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA Y CONSUMIBLES.

2. EL PROVEEDOR O CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR, DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO CON EL OBJETO CONTRATADO GARANTIZANDO EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE EXCELENTE CALIDAD, CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN EL RIESGO.

3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: EN EL EVENTO EN QUE SE REQUIERA REALIZAR REPARACIONES, EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR UNA COTIZACION DE LOS REPUESTOS Y/O MATERIALES QUE NO ESTEN INCLUIDOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON EL
CORRESPONDIENTE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO (APU} PARA CADA ITEM OFERTADO, LA CUAL SERA ESTUDIADA POR EL SUPERVISOR PARA SU
POSTERIOR AUTORIZACION.

EL CONTRATISTA PRESTARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA, COMPROMETIENDOSE A DAR
PRIORIDAD AL ARREGLO DE LA PLANTA ELECTRICA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

4, LOS REPUESTOS UTILIZADOS POR EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA DEBEN SER NUEVOS Y ORIGINALES SEGUN LAS REFERENCIAS DE CADA UNO DE LAS
PLANTAS ELECTRICAS; EXCEPCIONALMENTE SE PODRAN USAR REPUESTOS HOMOLOGADOS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
REPUESTO QUE SE REQUIERA Y SOBRE EL CUAL EL CONTRATISTA OTORGUE GARANTIA, PREVIO CONSENTIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. NO
SE ACEPTAN REPUESTOS DE SEGUNDA O RE-MANUFACTURADOS.

5. GARANTIZAR QUE EL VALOR DE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS NO EXCEDERA EN NINGUN CASO LOS CONSIGNADOS EN LAS LISTAS OFICIALES DE
LOS FABRICANTES, CASA MATRICES, REPRESENTANTES DE LAS MARCAS NACIONALES O EXTRANJERAS,

6. EL PROVEEDOR O CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO, PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, A FIN DE CONTAR CON UN DIAGNOSTICO VERAS Y OPORTUNO PARA EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL
CONTRATO.

7. EL PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR LA CANTIDAD, IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE
LOS GRUPOS ELECTROGENOS Y/O PLANTAS ELECTRICAS.

8. EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR A LA SUBRED NORTE EL MANTENIMIENTO CUANDO ESTA SEA PROGRAMADO Y/0O REQUERIDO.
CUANDO ESTE ULTIMO SEA NECESARIO DEBE GARANTIZAR UNA ATENCION NO MAYOR A 3 HORAS O MENOS CUANDO SEA NECESARIO, CON LOS
ELEMENTOS Y/O REPUESTOS QUE SEAN REQUERIDOS CUMPLIENDO CON UNA EXCELENTE CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS MISMOS.

9. EL. CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR UNA VEZ SEA DESARROLLADO EL MANTENIMIENTO DEBE HACER ENTREGA AL SUPERVISOR DEL REPORTE DE
SERVICIO CON EL DETALLADO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA CUAL CONTENGA (NOMBRE CLARO, FIRMA) Y CON EL RECIBIDO A SATISFACCION POR
PARTE DEL SERVICIO Y/O PERSONA ENCARGADA (NOMBRE CLARO, FIRMA). ESTE REPORTE DEBE SER DILIGENCIADO EN FORMA CLARA Y CONCRETA CON
LA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y EL DESGLOSE DE LAS PIEZAS Y/O PARTES QUE FUERON REPARADAS Y/O SUMINISTRADAS PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA, ELEMENTO Y/O SISTEMA.

10. CUANDO SEA REQUERIDO Y SEGUN SEA EL CASO EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR SOPORTE TECNICO EN UN TIEMPO NO MAYOR A 12 HORAS.

11. EL PROVEEDOR ¥/0O CONTRATISTA UNA VEZ FINALIZADO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DEBE REALIZAR UNA
CAPACITACION EN OPERACION NORMAL Y EN CASO DE FALLA O EMERGENCIA. DICHA CAPACITACION SERA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE
MANTENIMIENTO, PREVIA PROGRAMACION CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

12. LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE SEAN REEMPLAZADOS Y/O INSTALADQS SE REALIZARA PREVIA REVISION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

13. EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS ACEITES, GRASAS, ENTRE OTROS, A FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE EN LA DISPOSICION FINAL CORRESPONDIENTE DE DICHOS ELEMENTOS, POR LO CUAL EL PROVEEDOR Y/
CONTRATISTA REALIZARA ENTREGA DE CERTIFICADO A QUE HAYA LUGAR.

14. VISITA AL SITIO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: LOS PROPONENTES INTERESADOS PODRAN VISITAR LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DONDE
SE ENCUENTREN LOS PLANTAS ELECTRICAS CON EL OBJETO DE INVESTIGAR Y ENTERARSE DE LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE DESARROLLARAN
LOS TRABAJOS, VER EL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS Y TENER EN CUENTA TODOS LOS FACTORES QUE INFLUYAN EN LA OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. LA VISITA DEBERA SER CONCERTADA CON LA EL AREA DE RECURSOS FISICOS.

NOTA: EN LA VISITA SE DEBE REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS PARA INTERVENCION DE LOS EQUIPOS.




EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PROCESQ, EL OFERENTE PODRA REMITIR SUS OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES POR MENSAJE AL CORRED
ELECTRONICO comprasrednortel@gmail.com

FAVOR DILIGENCIAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES:

ANEXO 4: ROTULACION DE SOBRES

ANEXO 5: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

ANEXO 6: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES.
ANEXO 7: COMPROMISO ANTICORRUPCION

ANEXO 8: FORMULARIO SARLAFT

ANEXO 9: ANEXO ECONOMICO

Nombre y Firma Responsable Proceso de

LUIS ENRIQUE PAEZ FALLA @ } ‘
Compras: ;

=t
Y

Nombre y Firma Direccién de DRA. LIDIA HEMILET CALA CELIS
Contratacion:

Nombre y Firma Vo. Bo. Subgerente DR. ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS {
Corporativo: ‘

=
Nombre y Firma Gerente: DRA. YIDNEY ISABEL GARCIA RouRiGuF/z
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION:  Agosto 26 De 2019 CDP. No. 1675

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO ORIGINAL
CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIAY JUNTA DIRECTIVA
CODIGO RUBRO.......ccocceren: 231020108010000000001

CODIGO PRESUPUESTAL........: 23102010801

NOMBRE RUBRO...............c....... MANTENIMIENTO ESE

SALDO DE DISPONIBILIDADES : 796,287,295.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE : 1,822,556,913.00
SALDO DE APROPIACION : 2,618,844,208.00

W EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA RODRIGUEZ YIDNEY ISABEL ,
"o OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS E
LECTRICAS ELECTROGENOS DE LA SUBRED NORTE ESE

POR UN VALOR INICIAL DE : 57,424,829.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE : .00
PARA UN VALOR ACTUAL DE : 57,424,829.00

CINCUENTA'Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON
00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 796,287,295.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.

. .3PONIBILIDAD NETA : 1,765,132,084.00

ESTA DISPONIBHABAD TIENE UNA VIGENCIA DE (128 ) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MEND?Z
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORIGINAL Fec-Imp: 2019/08/29 Hor-Imp: 10:47:18 Usu-Imp: Iplatas Ter: AAAA/MM: 2019-08 Dep: TO1 cppedi 8.1.2



CODIGO : AP-CT-F-01-05
VERSION : 5

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE. PAGINA: 1 DE 2

GESTION DE LA CONTRATACION FECHA : 12/06/2018
5/08/2019

ESTUDIOS PREVIOS DE BIENES Y SERVICIOS

JAIRO HURTADO VALENZUELA
RECURSOS FISICOS

hurtadovalenzuela@gmail.com / 3506583722 / 3005669319

Profesional Especializade

recursosfisicos@subrednorte.gov.c

Mantenimiento preventivo y correclivo de las plantas eléctricas y/ grupos eléctrdgenos de las diferentes Unidades que componen la Subred Integrada De Servicios de Salud Norte
£S.E ., la cual incluye los consumibles necesarios a fin de garantizar el éptimo funcionamiento de los equipos.

Se requiere coniratar una firma especializada para etectuar de forma integral el mantenimienio preveniivo y correctivo de las plantas elécticas y/o grupo elecirégenos de las
diferentes Unidades que componen la Subred integrada De Servicios de Salud Norte ES.E. Lo falia del mantenimienio de este lipo de equipos, representa un riesgo a la integridad
del cliente interno y externo, toda vez que, ante la falla o salida de servicio de energia eléclrica, se pueden generar problemas de salubridad, emergencia sanitaria, falia de la red
conlra incendio por carencia de suminisiro de ogua, pérdida de informacién e inferrupcidon del servicio a usuarios por colapso de la Infraesiruciura Iinformdatica {UPS, planta
telefénica, servidores de cédmpulo. entre otros), conflictos de acceso y movilizacién de los funcionarios enire pisos por falla de ascensores, entre ofros, y generar una mala imagen

Institucional.

Por ofra parte se debe dor cumplimiento a normatividad de ia cual se relaciona a conlinuacién Resolucion 4445 DE 1996, Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. Resolucion 1043 de 2006.
Anexo técnico 1. Pag. 41 de 238. Resolucion 04445 de 1996.

ftem Nombre / Descripeién Cantidad Unidad de  |Promedio consume Especificacién Técnica Observacién *PAA
medida mensual
* Las rutinas de mantenimiento
deben ser segin especificacion de
. . fabricante, no obstante se sugiere
Maontenimiento preventivo o planias N N
. . la rufing que se describe en el
eléctricas y/ grupos eléchrégenos de anexo No. 2
las  diferenies  Unidades  que . ) o
i 22 Unidad No aplica Ver anexo No. |
componen la Subred Integrada De N .. 5
e Como recomendacion técnica la
Servicios de Sajud Norfe ES.E ., como . . .
se describe en el anexo No. 1 primera vista de mantenimiento de
T ios equipos electrégenos se debe
basar como la visita semestral (ver
anexo No. 2).
Consumibles para el mantenimiento Seq0 i ..
2 preventivo y los cuales se encuentran Global Unidad No aplica '?ggn de § :§pec; ieacion
relacionados en el anexo No. 2. ecnica de jabricanie.
Repuesto para manienimiento Seqtn Heacd
3 preventivo: 179 Unidad No aplica i 9 ica del i:;ec“ n
«Cormeas de disiribucién. ccnica celm :
Mantenimiento comreclive de  los; Este mantenimienio se basa en la
4 plantas eléchicas como se describe 7 Unidad No aplica dltima rutina de mantenimiento
en el anexo No, 3. que se ejeculd en los equipos.

iSe anexa documento de delalle de descripeién? SI_X__NO___

1. Garantia minima de un afio, mediante carta firmada por ef representante legal.

2. Experiencia de confratacién con et secior piblico y/o privado de minimo 5 afios, referente al mantenimienio de grupos y/o equipos electrégenos, mediante copia de contratos
suscritos con ofras empresas con monto igual y/o superior al presupuesto disponible en la invitacion a colizar.

ECONOMICOS (Sh)

TECNICOS (1)

Poliza Pago de Salario,
Prestaciones Sociaies e
Indemnizaciones

Pdliza Seguro de Manejo de Recursos Piblicos
para Parficulares

Péliza Calidad y Correcio
Funcionamiento de Bienes

-

Poliza Seredad de la Oferta

cl

Pairimonio Auténomo

£

=1 N




Péliza Responsabilidad Civil | Péliza Provisién de Repuestos , Accesorios y
Extracontraciual Correcto Funcionamienio de Egquipos

. - =

Garantia Bancaria Pdliza Cumplimiento del Contrato Péliza Estabilidad de Obra

ESTUDIOS PREVIOS DE BIENES Y SERVICIOS CODIGO : AP-CT-F-01:05
VERSION : 5
SUBRED INTEGRADA DE_SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE. PAGINA 2 DE 2
GESTION DE LA CONTRATACION FECHA : 12/06/2018

1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.

2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO.

3. MANTENER DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TERMINOS DE CALIDAD,
PRECIO, CARACTERISTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.

4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCION Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS .

5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACION DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACEN Y CERTIFICACION
DEPAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS.

6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCION FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES
RESPECTIVOS PARA Sl CORRESPONDIENTE RADICACION.

7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.$.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCION DEL CONTRATO YA SEA QUE
PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACION, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA OPTIMA PRESTACION DEL SERVICIO.
8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS § PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL
DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION, AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA UNICO DE ACREDITACION Y SISTEMA DE INFORMACION,

9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS
POR LOS ORGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS.

10. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

ESPECIFICAS:

1. Realizar el servicio de mantenimiento preventivo y comrectivo de las plantas eléctricas y/o grupes elecirégenos el cual incluye: motor. generador. ironsferencia. Las cuales.
pertenecen a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE £5.E., de forma integral el cual incluye mano de obra y consumibles.

2. B proveedor o coniratista deberd cumplir, dentro de! plozo estipulodo con el objeto confralado garantizando el servicio de manienimienfo de excelente calidad, con las
medidas de seguridad y uso de los elementos de proleccion personal segin el fiesgo.

3. Mantenimienio corectivo: En el evento en que se requiera realizor reparaciones, el proveedor y/o conlratista deberd presentar una cotizacién de los repuestos y/o materiales que
no estén incluidos en el mantenimiento preventive con el correspondienfe andlisis de precio unitario (APU) para cada item ofertado, la cual serd estudiada por el supervisor para sy
posterior autorizacién.

El Contralista prestaré el servicio de mantenimienio corectivo en el momento que se requiera, compromeliéndose a dar prioridad o anmeglo de ia plania eléctica en el menor
tiernpo posible.

4. Los repuestos ufilizados por el proveeder y/o contratista deben ser nuevos y originales segin las referencias de cada uno de las plantas eléciricas: excepcionalmente se podran
usar repuesios homotogados que cumplan con las especificaciones técnicas del repuesio que se requiera y sobre el cual el conlratista otorgue garantia, previo consentimienio del
supervisor del contrato. No se aceptan repuestos de segunda o re-manufaciurados.

3. Garontizar que el valor de los repuestos suministrados no excederd en ningUn caso los consignados en las listas oficiales de los fobricantes, casa matrices, represeniantes de las
marcas nacionales o exiranjeras.

6. El proveedor o controtisia debe garantizar las condiciones técnicas de infraesiruciura, herramientas y equipamiento, para el mantenimiento de las plantas eléctricas, o tin de
contar con un diagndéstico verds y oporfuno para el mantenimiento objeto del contrato.

7. El proveedor debe garaniizar la cantidad, idoneidod, experiencia y compelencias del personai que realizarg el mantenimienfo de los grupos electrégenos y/o planias eléctricas.




8. £l contratista y/o proveedor debe garantizar a la Subred Norle el mantenimiento cuando esia sea programado y/o requerido. Cuando este Gitimo sea necesaric debe garantizar
una alencién no mayor a 3 horas © menos cuando sea necesario, con tos elementos y/o repuesios que sean requeridos cumpliendo con vna excelente calidad y confiobilidad de
1os mismos.

9. El contratisia y/o proveedor una vez seo desarollado el manienimienio debe hacer enfrega al supervisor del reporte de servicio con el detallado de fa actividad reclizada en fa
cual contenga (nombre claro, firma) y con el recibido a salistaccion por parte del servicio y/o persona encargada (nombre claro, firma). Este reporte debe ser diligenciado en
forma clara y concreta con la descripcion de la actividad vy el desglose de las piezas y/o partes que fueron reparadas y/o suminisiradas para el buen funcionamiento de la
maquina, elemento y/o sistema.

10. Cuando sea requerido y segln sea el caso el proveedor debe brindar soporte técnico en un liempo no mayer a 12 horas.

11. Bl proveedor y/o contralisia una vez finalizodo el mantenimiento preventivo de ia plonta eléctrica debe reatizar una capacitacion en operacion normal y en case de falla o
emergencia. Dicha capacitacién serd realizada a fodo el personal de manienimienio, previa programacion con el supervisor del contrato.

12. Los diferenies elementos que sean reemplozados y/o instalados se realizard previa revision del supervisor del contraio.

13. €l proveedor y/o conirafista serd responsable de ta disposicion final de los aceites, grasas, entre ofros, a fin de dar cumplimiento o la normatividad de en la disposicidn final
comespondiente de dichos elementos. por lo cual el proveedor y/ contratisia realizord enirega de cerlificado a que haya lugar.

14. Visita of sitio de la presiacion del servicio: Los proponenies interesados podran visitar las Unidades de Servicios de Salud donde se encueniren los plantas eléctricas con el objeto
de invesligar y enterarse de las condiciones bajo las cuales se desarroliaran los trabajos, ver el estado actual de los equipes vy tener en cuenta todos los foctores que influyan en ia
operacién y mantenimiento de los mismos. La visita deberd ser concertada con la ef drea de Recursos Fisicos.

Nota: En la visita se debe realizar la identilicacién de los fiesgos asociados para intervencién de los equipos.

Doce (12} meses

1. Cuando las condiciones fécnicas, econdmicas, financieras y tegales de lo propuesio no lo permita. 2. Cuando se demuestre la participacion de un oferenie en varias propuesias.
3. Cuando se solicite alguna aclaracién y no sea enviado en dicho fermino. 4. Cuando la propuesia sea preseniado en lugar o fechas diferente al cronograma. 5. Cuando el
oferenie presente informacién inexacta o no corresponda a fa verdad. 6. Cuando existan motivos que impidan la escogencia objetiva de la oferta y proponente.

0

Nombre y Firma del solicitante: JAIRO HERNADO HURTADO VALENZUELA 1

Firma del Director de la Oficina de

Contratacion : HEMILET CALA CELIS

Nombre y Firma VoBo. Subgerente
Corporative y/o de Servicios de Salud: ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS

£

Nombre y Firma Gerente: YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ -

Observaciones:




SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

ANEXO No. 1. UBICACION, ESPECIFICACION TECNICA Y CANTIDADES

INVENTARIO DE PLANTAS ELECTRICAS

PG WILSON

EMAUS 167 PERKINS 1
USS ENGATIVA 585 VOLVO PENTA STAMFORD 1
UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD ENGATIVA BACHUE 5 HI-ENERGY HI-ENERGY 1
ESPANOLA 5 HI-ENERGY HI-ENERGY 1
BOYACA REAL 5 HI-ENERGY HI-ENERGY 1
625 DETROIT DIESEL STAMFORD 1
SIMON BOLIVAR 260 CUMMINS ALL POWER INC 1
UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD SIMON BOLIVAR -
315 VOLVO PONTO ELECTRA MOLINS 1
FRAY BARTOLOME 375 GENERAL MOTORS DELCOA. 1
VOLVO PENTA LERQY SOMER
USS SUBA 785 !
785 VOLVO PENTA LEROY SOMER 1
CAPS SUBA 175 PERKINS LEROY SOMER 1
GERIATRICO (CAPS SUBA) 12.5 PERKINS STAMFORD 1
UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD SUBA -
USS GAITANA 58 PERKINS PG WILSON 1
USS PRADO VERANIEGO 35 PERKINS STAMFORD 1
USS RINCON 15 LISTER PETTER LEROY SOMER 1
SALUD PUBLICA 12,5 PERKINS STAMFORD 1
CAPS CHAPINERD 519 DOOSAN PP65DS 1
UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD CHAPINERO
LORENCITA 28,75 PERKINS SYNCHRONOUS 1
VERBENAL 325 PERKINS STAMFORD 1
UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD USAQUEN USAQUEN 5 KAMA KAMA 1
SAN CRISTOBAL 5 HI-ENERGY HI-ENERGY 1




SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

ANEXO No. 2. RUTINA DE MANTENIMIENTO

RUTINA DE MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO

1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FRECUENCIA TRIMESTRAL
2 RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EL MOTOR:
3 Revision de los sislemas de combustible, lubricacién y refrigeracion para corregir posibles
fugas
4 Comp nivel de i en el radiador, cambio y renovacién, cuando se requiera,
ini el aditivo reco dado por el
Comgprovacién del correcto nivel nivel de aceite del motor y comprobacidn del estado del
5 mismo, cambio y renovacién, cuando se requiera segin especificacidn técnica del
fabricante, horas de trabajo del equipo y/o hoja de vida del equipo.
Comprabacion del sistema de carga de baterias ef cual incluye:
5 * Estado de baterias.
* Revisién del nivel correcto det electrolito y revision de los terminales de conexion
* Revision del cargador de baterias y del altemador.
Verificacion del ventilador el cual incluye
7 * Revisidn de las bandas del ventitador del motor y cambio cuando se requiera, segan sy
estado.
* Inspeccion de i der
8 Ajuste general: Tornillos, tuercas, terminales, entre otros.
9 Revision de la correa de reparticion y realizar cambio cuando se requiera, segtn; estado,
horas de trabajo, recomendacién del fabricante.
Revisién del sistema de escape de gases (acople flexible, silenciador, ducte, curvas,
10 Jempaques, soportes, abrazaderas, aislamientos térmicos y empaquetaduras), purgando el
agua de condensacion o agua lluvia acumulada en el sistema.
11 Comprobacién de la operacion de los controles de parada automatica de la unidad por baja
presion de aceite del motor, por alta temperatura o sobrevelocidad.
Verificar y comp los p 0S de i i tales como.
* Presion de aceite
* Temperatura del agua
2 |, )
Frecuencia.
* Voltaje.
* Ajustar en caso necesario si alguno de los paramelros anteriores esta fuera del rango.
13 Puebas de la unidad bajo carga, verificando su sistema de transferencia para entrar en
operacion, ante la falla det suministro normal de energia, en tiempo prefijado y viceversa.
14 [Reporte y comprobacion del nimero de horas trabajadas, hasta el momento del sevicio.
15 JRUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR:
16 [Ajuste de i
17 |Limpieza general de contactos eléctricos.
18 |D ion de
18 {Verificacion de operacion de elementos de proteccion y de control.
20 |Ajuste del control y sistema de p i
21 Comprobar el funci i de la ia en ati manual y prueba,
veri el i anico y eléctrico de los ylo i ptores.
22 |Ver ion del
23 N i6n e inspeccion de R ji {incluye su |
24 (Verficacién del estado del Rotor y Estator (incluye su limpieza cuando sea necesario)
25 |Se debe realizar la inspeccion del sistema de anclaje de la planta
2 Se debe realizar un reporte con las lecturas de los instrumentos a la hora de realizar el
27 Verificacion de cabina de insonorizacion. {(ajustes de puerias, material acustico, chapas,
pintura de la cabina, en los casos en los que se tenga dicha cabina)
28 |Ajuste general: Terminales, tornillos, tuercas, entre otros.
29 |RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA TODA LA MAQUINA: FRECUENCIA SEMESTRAL
30 |Aplicar {a rutina de i para motor y segun
Servicio del cambio, suministro e instalaciéon de los elementos filtrantes (filtros) de|
b} ig y lubri y de como correas, selios, mangeras, segan,
31 el nimero de horas de trabajo del equipo y/o recomendacion del manual del fabricante.
Nota: Previa autorizacion por parie del supervisor del contrato.
Limpieza general del sistema de ion y suministro ylo ion de ios
32 técnicos donde se encuentran los equipos electrégenos segun corresponda
incluye:
« Cambio de los material filtrante de toma de aire.
33 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
34 |Este mantenimiento se debe realizar bajo las siguientes condiciones
35 Realizar e mantenimiento correctivo y puesta en funcionamiento de la planta eléctrica,
previa soficitud del supervisor del contrato y/o persona delegada
El mantenimiento correctivo se debera realizar en un tiempo no mayor a fas 3 horas
36 |siguientes del llamado de! supervisor del contato y/o persona delegada por la Entidad para
Iquiera de las Unidades Prestadoreas de Satud,




INSUMOS O REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS GRUPO ELECTROGENOS

1 Aceite para motor diesel {esp técnica de GALON GLOBAL
2 Filtros se aire UNIDAD GLOBAL
3 Filtros de aceile UNIDAD GLOBAL
4 Filtros de combustible UNIDAD GLOBAL
5 [IRefrigerante GALON GLOBAL
6 |Agua destilada GALON GLOBAL




SUBRED INTEGRADA DE
ANEXO No. 3. DESCRIPCION DE CORRECTIVOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS

1 USS SIMON BOLIVAR

2 Grupo electrégeno Volvo Pento

3 Reparacion de tuberia de 6" Unidad 1

4 Impermeabilizacion salida tubo de escape

5 Fabricacion e instalacion de base para cargador y baterias Unidad 1

6 Suministro de las conexidnes eléctricas a la bateria Juego 1

7 Unidad

8 “|Grupo electrégeno Cummins Unidad

] Suministro de precalentador de combustible Unidad 1

10 Fabricacion e instalacion de base para cargador y baterias Unidad 1

11 Unidad

12 4Grupo electrégeno Detroit Unidad

13 Suministro de las conexiones eléctricas a la bateria Juego 1

14 Conexibn electrica del precalentador con terminales No 12 Unidad 1

15 Lavado base-tanque Unidad 1

16 Impermeabilizacion salida tubo de escape Unidad 1

17 Unidad

18 USS SUBA

19 Tablero de Alternancia con el Breaker motorizado Unidad 1

20 Targeta electronica de comunicacién Vorkom Unidad 1

21 Unidad

22 /ICAPS RINCON Unidad

23 Sun_}inistro e Instalacion de vélvula de de corte de 3/4" para drenaje de Unidad 1
aceite

24 Unidad

25  /|USS ENGATIVA Unidad

26 Fabricacion e instalacion de base para cargador de baterias i

27 ‘ Unidad

28 /ICAPS VERBENAL Unidad

29 Lavado de basetanque para extraccion de residuos sélidos Unidad 1

30 Suministro y cambio de valvula de bombeo Unidad 1
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO
TIFIFICACION (EJEMPLOS PARA TIPIFICAR ASIGNACION DEL RIESGO | QUIEH ASUMEEL
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AVConivotccién Drectofinvitacidn o colizor 8 Eji:cscs Espacicles de ko Conkalncion Direcio < E:]Convcl:atc«ﬁa Poblica o. Eolros rmacanismos de seleccidn

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS DIFERENTE UNIDADES QUE COMPONEN LA
OBJETO A CONTRATAR SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ES.E., LA CUAL INCLUYE LOS CONSUMIBLES NECESARIOS A FIN DE GARANTIZAR EL OPTIMO
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

~resente proceso de seleccion se surtird de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratacion de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE £.5.E expedido por ésta Gerencia mediante
sucidn No. 1200 de 12 de Diciembre de 2017, Los contratos que celebre ia Empresa Social de! Estado estardn encaminadas al cumplimiento de los fines estatales a su cargo, es decir: a la continua y eficaz
prestacion del servicio publico de salud y la afectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con ella en la consecucién de dichos fines.

Cordialmente,

YIDNEY ISABEL GARCH OKRIGUEZ

Gerente (%, M }




ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
SALUD

Subred Integrada de Serviclos
de Salud Norte E.S.E.

, ANEXO No. 4 ,
ROTULACION DE LOS SOBRES DE PRESENTACION

SENORES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
DIRECCION DE CONTRATACION - COMPRAS
comprasrednortel@gmail.com

CL 66 No. 15 — 41, Sede Administrativa, piso 1 Correspondencia

Referencia: Propuesta para “Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas y
grupos electrégenos de las diferentes unidades que componen la Subred Integrada De Servicios De
Salud Norte E.S.E., la cual incluye los consumibles necesarios a fin de garantizar el 6ptimo
funcionamiento de los equipos.”

Documento: ORIGINAL No. FOLIOS

Anexos: folios, Medios Magnéticos

Proponente: Nombre de la Persona Natural, Juridica, Consorcio o Unién Temporal.
Nit:

Representante Legal:

Direccioén:

Teléfono:

Fax:

Correo electrénico:
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ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
SALUD

Subred Integrada de Serviclos
de Salud Norte E.S.E.

ANEXO No. 5
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

SENORES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
DIRECCION DE CONTRATACION - COMPRAS
comprasrednortel@gmail.com

Referencia: La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. se permite invitar a presentar
propuestas para “Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas y grupos
electrégenos de las diferentes unidades que componen la Subred Integrada De Servicios De Salud
Norte E.S.E., la cual incluye los consumibles necesarios a fin de garantizar el Optimo
funcionamiento de los equipos.”

Nosotros los suscritos: (Nombre del proponente) de acuerdo con lo
establecido en el presente proceso de seleccion, hacemos la siguiente propuesta y declaramos asi
mismo:

Que ésta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse s6lo compromete a quien suscribe esta
carta.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni
en el contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos la informacion general y demas documentos de la Invitacion a Cotizar y aceptamos
los requisitos en ellos contenidos.

Asi mismo declaro que:

No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley.
Aceptamos las condiciones de pago a 90 dias, de acuerdo con lo estipulado en el contrato a
suscribir.

Que la cotizacion tiene un valor total de .
Que la presente propuesta se presenta en folios.

Que esta cotizacion tiene una vigencia acorde con lo regulado por las autoridades competentes en
lo concerniente al objeto a contratar.

Que el contrato que llegase a celebrar en caso de adjudicacion sera firmado por el representante
legal o quien haga sus veces.

Atentamente

Firma Representante Legal o quien haga sus veces
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ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
SALUD

Subred Integrada de Serviclos
de Salud Norte E.S.E.

ANEXO No. 6
MODELO DE CERTIFICACION ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

Nombre o razén social del proponente:

CERTIFICACION

Certifico que con C.C, o] NIT
No. ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante_ ()
meses, incluyendo los Ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de este proceso de
seleccion.

Expedida a los dias del mes de de 2018.

Nombre:

Firma:
(Representante Legal o revisor fiscal (cuando esté obligado a tener revisor fiscal)
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ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
SALUD

Subred Integrada de Serviclos
de Salud Norte E.S.E

ANEXO No. 7 ,
COMPROMISO ANTICORRUPCION

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL OFERENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA
NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE
PERSONA JURIDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS
DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL OFERENTE) domiciliado en , identificado con
(DOCUMENTO DE IDENTIFICACION), quien obra en calidad de , Quien(es) en
adelante se denominara(n) EL OFERENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera
unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

PRIMERO: Que la entidad adelanta el presente proceso para , en los
términos prescritos en la Invitacion a Cotizar y demas normas concordantes.

SEGUNDO: Que es interés del oferente apoyar la accion del estado colombiano y de la Entidad,
para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién, y la responsabilidad de rendir
cuentas;

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS

El oferente, mediante suscripcion del presente documento, asume los siguientes compromisos:

El oferente no ofrecerd ni dar4 sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningun funcionario
publico o contratista, en relacién con su propuesta, con el proceso de seleccion, ni con la ejecucion
del contrato que pueda celebrarse como resultado de la misma, asi como no permitira que nadie,
bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre.

El oferente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que
tengan por objeto la colusién en el proceso de seleccién, o como efecto la distribucion de la
adjudicacion de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del proceso de seleccion
referido.

CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El oferente asume a través de la suscripciéon del presente compromiso, las consecuencias previstas
en el presente proceso de seleccion, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de
anticorrupcion.

En constancia de lo anterior, y como manifestacion de la aceptacion de los compromisos
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de
,alos (FECHAEN LETRAS Y NUMEROS)

Firma
C.C.

SUSCRIBIRAN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE PROPUESTAS
CONJUNTAS, SEAN PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EN ESTE ULTIMO
CASO A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO
DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y/O
PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE
SELECCION.
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